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SPRAWOZDANIE 7 BADANIA NR S2501511

Zleceniodawca
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL OGRODU
"LESNA POLANA"

ul. NAKIELSKA, 273

85-391 BYDGOSZCZ

Dostarczyt: ZLECENIODAWCA Dostarczono:

(ARHN OO

Nr prébki i i - E Data / godzina
Nr Karty Obiekt badania Miejsce pobrania dostarczenia Kod

P2505225
KP251756

Stan prébki: odpowiedni do badan.

Prébka metna,

Zleceniodawca nie udzielit informacji odnosnie metody pobierania prébki, Probka dostarczona w pojemnikach
Zleceniodawcy.

B BYDG0S20s, o B NAKIELSICA 275 11.06.2025 12:00‘ fmmmumnunmnnunm”

l Data przyjecia prébki: 11.06.2025 Data wykonania badania: 11-14.06.2025 ’
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR 52501511

WYNIKI BADAN

Jednostka ulfun_!en_t
odniesienia

Nr prébki

Lp. Parametr
P P2505225
1 BAKTERIE GRUPY COLI 3 jik/100m! ;B{I-AE,I:ZISEBSS‘??DA,
#4714 - -124A1:2017-04.
1:10] Metoda filtrac]i
membranows].

fik/100ml

BAKTERIE
ESGHERIGHIA COLI

2014-12+A1:2017-04.
Metoda filtracji

PN-EN 1SQ 9308-1:
membranowej.

OGOLNA LICZBA 26 jtk / Al PN-EN SO 6222:2004
MIKROORGANIZMOW W +[20;34] Metoda plytkowa {posiew
22 °C(72H NA AGARZE Z watebny)

EKSTRAKTEM
DROZDZOWYM

mg/l PN-EN ISO
17294-2:2024-04 Metoda
spektremelrii mas
z jonizacig w plazmie
indukcyjnie sprzezonej

MANGAN 0,134£0,023

5 |ZELAZO OGOLNE

**2.,04%0,35

Metoda

mg/l PN-ISO
£332:2001+Ap1:2016
spektrofotometryczna

Uwagi:
1. Wyniki odnoszq sie wytacznie do otrzymanej i badanej probki.

2. Klient ma prawo do zgtoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium "Sprawozdanie Z badania” nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylkow catosci.

jtk - jednostka tworzaca kolonie

*Dane dostarczone przez Klienta, ktére moga wplynaé na waznosé wynikéw badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje uzyskane od klienta.

** podana warto$¢ niepewnosci pomiaru stanowi niepewna$t rozszerzona przy poziomie ufnosci w przyblizeniu 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Podana niepewno$¢ nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania i transportowania probek.

Informacja dotyczy L.p. 11 3: Wartosé rzeczywista dla bakterii grupy coli znajduje sig W przedziale ufnosci [1:10], a dla ogdinej liczby mikroorganizmow w
299¢/72H na agarze z ekstraktem drozdzowym znajduje sig w przedziale ufnosc [20:34] oszacowanymi zgodnie Z PN-ISQ 29201:2022-02 (podejécie

catosciowe).

apE aleogoikatriErIgim
Badania Wody i Sciekéw
MWIK w BW@W

Data sporzadzenia dokumentu Podpis osoby autoryzujacej

23.06.2025
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR S2501511

Informacja dodatkowa:
Wszystkie zastosowane metody badawcze 83 zatwierdzone przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy - decyzja nr NH$.2228 2024 » dnia 18 grudnia 2024 .

Sprawozdanie z badania zostato sporzgdzone na zlecenie NL-440/W/546-547/2025.

Osoba autoryzujgca obszar badari mikrobiologicznych wody - specjalista Karolina Blicharz.
Osoba autoryzujgca obszar badar fizyko-chemicznych wody - starszy specjalista Matgorzata Lewandowska.

KONIEC SPRAWOZDANIA 7 BADANIA

Kierownik
Centralnego Laboratorium
Badania Wody i Scigkéw

f?:ﬁ?%ﬁ%ﬁﬁ' 0 f .
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. zo.0.
ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOszcz

Prac.Bad. Fiz-Chem. Wody PoLskie Centrum
ul. Koronowska 96 i
85-405 Bydgoszcz

'~ Prac.Bad. Fiz-Chem. $ciekéw %
ol Gen.Bora~Komorowskiego T4A

- 85787 Bydgoszcz EATANIA

AB 396

SPRAWOZDANIE z BADANIA NR $2501512

Zleceniodawca
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOt OGRODU
"LESNA POLANA"

ul. NAKIELSKA 273

85-391 BYDGOSzCZ

(RS g

Dostarczyt:  ZLECEN IODAWCA Dostarczono:

Nr probki
Nr Karty

P2505224 | PROBKAWODY* | $P.0. LE&NA POLANA, UL. NAKIELSKA 273, _
KP251756 BYDGOSZCZ, WODA PODZIEMNA® 11.06.2025 12:00

Obiekt badania Miejsce pobrania

Data / godzina
dostarczenia

AR 0 A

Stan probki: odpowiedni do badan.

Probka metna o Zbttym zabarwieniy,

Zleceniodawea nie udzielit informacji odnosnie metody pobierania prébki. Probka dostarczona w pojemnikach
Zleceniodawcy,

Data przyjecia prébki:  11.06.2025 Data wykonania badania: 11 -18.06.2025
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR $2501512

WYNIKI BADAN
Dokument

odniesienia

1 mg/l 02 PN-EN 1898-2:2002
Metoda elektrochemiczna

2 wxx20,0010 | mgll PN-EN 1SO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacjg W plazmie
indukcyjnie sprzgzonej
3 | SREBRO xxiik 20,0010 | mofl PN-EN ISO
17294-2:2024-04 Metoda
spekirometrii mas
z jonizacig W plazmie
indukcyjnie sprzezonej
4 | CHLORKI mg/l PB-15(C) wyd.lll z dnia
01.02.2017r.
Metoda chromatografii
jonowej
5 | WANAD xawxxe(),0010 | ma/l PN-EN 180
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacjg W plazmie
indukeyjnie sprzezonej
CHROM *erixg(),0010 | mgll PN-EN I1SO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacjg W plazmie
indukecyjnie sprzgzonej
7 | CYNK 0,0180 [mg/l PN-EN 1SO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
Z jonizacjg W plazmie
indukcyjnie sprzezonej
*xvng(),0010 (mg/l PN-EN 1SO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacjg w plazmie
indukeyjnie sprzezonej
KADM swrg() 0010 | mafl PN-EN ISO
17204-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacja w plazmie
indukcyinie sprzezonej
10 |orow *xaxg(),0010 | mall PN-EN ISO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacjg W plazmie
indukeyinie sprzezong|
11 | NIKIEL *exxxe() 0010 | mg/l PN-EN 1SO
17294-2:2024-04 Metoda
spektrometrii mas
z jonizacja W plazmie
indukcyinie sprzgzonej
: mg“ -

Metoda fluorescencyjnei
spektrometrii
13 “_ )
T j )

atomowej Z generowaniem
zimnych par

PB-15(C) wyd.lll z dnia
01.02.2017r.

Metoda chromatografii
jonowej

PN-1SO
6332:2001+Ap1:2016
Metoda
spektrofotometryczna
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SPRAWOZDANIE 7 BADANIA NR 82501512
Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej i badangj probxki.
2. Klient ma prawo do zgtoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium "Sprawozdanie z badania" nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci.

N oo

- Badanie: BZT5 zostate wykonane bezposrednio w 3 powtorzeniach, bez napowietrzania.

< rezultat ponizej granicy oznaczalnosci

*Dane dostarczone przez Klienta, ktére Mmoga wplynaé na waznosc wynikéw badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje uzyskane od klienta.

** Podana warto$é niepewnosci pomiary stanowi niepewnosg r0zszerzong przy poziomie ufnosci w przyblizeniu 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2,

i :020,3**) mg/ - dolna granica zakresy pomiarowego akredytowanej metody BZT5
*****(0,0{)1010,0002)mgn - granica oznaczalnosci dia arsenu
*****(0,0010i0,0002)mg!l - granica oznaczalnosci dia srebra

*****(0,001010,0002)mgﬂ - granica oznaczalnosci dla wanadu

0,001 00,0002)mg/! - granica oznaczalnosci dla chromu
*’***(0,00?01{),0002)mgil - granica oznaczalnosci dla kadmu
**“*(0,001010,0002)mg!l - granica oznaczalnosci dia miedzi

*"“*(0,001010,0002)mg.’| - granica oznaczalnosci dla niklu

*“**(0,0010x0,0002)mg.~'l - granica oznaczalnosci dig olowiu

% 0,0003mg/ - granica oznaczalnosci : U=24 59,** _ niepewnosé pomiary dia rteci

Data sporzadzenia dokumentu

Podpis osoby autoryzujgcej
23.06.2025

L T
B ni i Sei ;
o, ST

ANnZ_Manik, ’

Informacja dodatkowa:
Sprawozdanie z badania zostato sporzadzone na zlecenie NL-440/W/546-547/2025

Osoba autoryzujgca obszar badar fizyko—chemicznych wody - L.p.1 - starszy specjalista Monika Wegner.
Osoba autoryzujgca obszar badan ﬁzyko—chemicznych wody — L.p. 2-14 - starszy specjalista Matgorzata Lewandowska.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADANIA
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. zo.0.
ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSzcz

Pracownia Badar Fizyko - Chemicznych
ciekow

| ul. Gen. Bora - Komorowskiego T4A

| 85-787 Bydgoszez

SPRAWOZDANIE 7 BADANIA NR 52501513

Z!eceniodawca
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL OGRODU
"LESNA POLANA"

ul. NAKIELSKA 273

85-391 BYDGOSZCZ

IR RO g

Dostarczyt: ZLECENIODAWCA Dostarczono:

Nr prébki
Nr Karty

Data / godzina
dostarczenia
P2505224 PROBKA WODy* S.P.0. LESNA POLANA, UL, NAKIELSKA 273,

KP251756 BYDGOSZCZ, WODA PODZIEMNA* 11.06.2025 12:00 A 0

Obiekt badania Miejsce pobrania

Stan prabki: odpowiedni do badar.

Prdbka metna o Zottym zabarwieniy.
Zleceniodawea nie udzielit informacji odnognie metody pobierania prébki. Prébka dostarczona w pojemnikach
Zleceniodawcy.

Data przyjecia probki: 11.06.2025 Data wykonania badania: 11-18.06.2025
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR $2501513

WYNIKI BADAN

Dokument
odniesienia

PN-ISO 15705:2005
Metoda
speldrofolomelryczna

DN-ISO 6430:1989p.4

Metoda
spektrofotometryczna

PN-EN 872:2007
+Ap1:2007 Metoda wagowa

Uwagi:
1. Wyniki odnosza sig wytacznie do otrzymanej i badanej probki.

2. Klient ma prawo do zgtoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody L_aboratorium "Sprawozdanie Z padania" nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylkow catosci.

4,-
5. -
6. Badanie: zawiesiny ogélne wykonane na saczkach z wiokna szklanego firmy Sartorius, wielkosc: 47mm.

< rezultat ponizej granicy oznaczalnoSci
*Dane dostarczone przez Klienta, ktore moga wpltyngé na waznose wynikow badan.
|_aboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje uzyskane od klienta.

«* Podana warlosc niepewnosci pomiaru stanowi niepewnos$cé rozszerzong przy poziomie ufosci w przyblizeniu 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2.
Podana niepewnosg nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania i transportowania probek.

Podpis osoby autoryzujacej

Data sporzadzenia dokumentu

23.06.2025 0 &J‘M/ MWiK w g%gjosgg)?w
- 29r 0. Folikg foea

o,éagé Mwaai%‘ﬁ““-

Informacja dodatkowa:

Sprawozdanie Z badania zostato sporzadzone na zZlecenie NL—44DNW546-547!2025.

Osoba autoryzujaca obszar badan fizyko-chemicznych wody - starszy specjalista Monika Wegner.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADANIA Kiers
wnik
%Z%t;?,’ige\%ﬁ Laboratorium
ody | Scigkd
MWIK w Bydg Sc*ﬂkgw,
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